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polohopisné zamerané prvky

hranica intravilánu

hranica vtáčkarskeho územia

Legenda polohopisného zamerania:
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VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
HDPE DN/ID25  V MIN. SPÁDE 0,3%
STUDŇA KOPANÁ DO 6M
KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA - DAŽĎOVÁ 
PVC DN/ID 200  V MIN. SPÁDE 1%

REVÍZNA  ŠACHTA DAŽĎOVÁ D300

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA-SPLAŠKOVÁ 
PVC DN/ID 125  V MIN. SPÁDE 2%
REVÍZNA  ŠACHTA SPLAŠKOVÁ D400
ŽUMPA 6M3-PLASTOVÁ

DAŽĎOVÝ ZVOD

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ:

JXFE-R-10x2x0,5mm+STP-4x2x0.6mm-CAT.7A/ HXFP Ď29mm
KAMERA
VIDEOREKORDÉR

NAVRHOVANÉ ROZVODY KAMEROVÉHO SYSTÉMU

CYKY-J 5x1,5/t 25

ČERPADLO

CYKY-J 5x4/t 40

t 40

R 04
R 07

AYKY-J 4x16 + CY 1,5

R 02

R 04

SPP

RETS

EL. ROZVÁDZAČ
ČERPADLO

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ NN ROZVODY
R

TS
RE
SPP

AYKY-J 4x25 + CY 1,5/t 80
cca 305m

TRAFOSTANICA
ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA
NAVRHOVANÝ KÁBEL AYKY-J 4x25 + CY 1,5 VO VÝKOPE

SO 06.0 Odberné elektrické zariadenie

Koncovka kab. 22 kV DISTRI dole hlavou

navrhovaný zvislý odpájač SEZ : OTE 25/400-32

jestv. vzdušné vedenie VN 22 kV - holé vodiče 

obmedzovač prepätia HDA 24M ( ako podperný izolátor káblovej koncovky)

uzemňovacie vedenie pásom FeZn 30/4

koncovka kab. 22kV 3z zmr. von. AXCES T: CHE-3F(A) 24/25-95/AE/V + uzemnenie EAKT 1656

koncovka kab. 22kV DISTRI dole hlavou typ: COT1.2403L-ALS, (70÷240) (striešky obrátené) 

výstražná značka  na stĺp VN

návrhované vedenie VN samonosným káblom AXCES 3x70/25, 24kV ulož. na podperných bodoch

projektované podperné body 

návrh. vedenie NN káblom uložené v zemi v chráničke 

izolátor podperný keramický 

konzola zvodičov prepätia a káblových koncoviek VN 

konzola lahká T:PNE 34 8601-01 s podperou T:PNE 34 8601-05 

izolátor podperný keramický R170N

chránička konzolová na stlp VN -2x záves(ako ochrana vtákov)- výrobca KN Sverepec

napínak kotevný NSH 401 127 pre kábel AXCES

špirála kotevná NSH 401 116 pre kábel AXCES
konzola  pre nosnú svorku -závesný VN kábel so strmeňom  typ A50-167/140-M16,18kA- (alt. OS-ph)
svorka nosná pre ECH 14.7025 pre kábel AXCES 
objímka strmeňová s predlženým hákom T: ELBA, 892 509

VPA

K-ZP

KL

R170N

CHK-II

KN-A

KŠ-A
K-NS
NS-A
OS-ph

navrh. 1-stĺpová trafostanica TSJ 250 kVA s transformátorom 50 kVA

bod pre vytýčenie súradníc x, y, z

SO 06.1 Úsekový odpínač

SO 06.3 Trafostanica

SO 06.2 VN prípojkaň

ČÍSLO KÓPIE

LEGENDA

Parcely registra C

Parcely registra E

Navrhovaná spevnená plocha

Navrhované objekty

Navrhovaná komunikácia 

Vstup do areálu

Kontajnery

Navrhované oplotenie

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01     SPEVNENÁ PLOCHA
SO 02     PRÍSTREŠOK PRE KONTAJNERY A TECHNIKU 
SO 03     MOSTOVÁ VÁHA 
SO 04     OBSLUHA
SO 04.A  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ A DAŽĎOVÁ
SO 04.B  VODOVODNÁ PRÍPOJKA A STUDŇA
SO 05     OPLOTENIE
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